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Lieferumfang: 
 

• Servoventil-Patrone EWS 3/x      
• Elektronik SVE1/x    
• Verbindungskabel  
• Installations- und Bedienungsanleitung 

 

Allgemeine  Beschreibung 
 
Die Servoventile EWS 3/4 und EWS 3/6 sind direkt-gesteuerte, elektrisch betätigte stetige 
3/3-Wege-Ventile nach dem patentierten Drehschieberprinzip mit elektronischer 
Ventilschieber-Lageregelung. Sie sind als Einbaupatronen ausgebildet, um vorzugsweise 
für Serien-Anwendungen platz- und kostensparende Gesamtlösungen zu ermöglichen. 
Die zugehörige Elektronik ist in verschiedenen Bauformen erhältlich. 
 
Wichtig: Die Ventilelektronik ist werksseitig für die jeweilige Ventilpatrone justiert. 
Daher nur Ventilelektronik und -patrone mit identischen Seriennummern zusammen 
betreiben. 
 
 

 
VOR EINBAU BITTE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG LESEN. 

FOLGENDES BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!!!! 
 
1.) Bei Durchflussmessungen, Druckregelungen oder Dichtheitsprüfungen nur  

5 µm – feingefilterte, ölfreie Druckluft verwenden. 
 
2.) Vor dem Anschluss der Druckluftleitungen:  
 Verschraubungen, Schläuche, etc. reinigen! 
 (keine Späne, Staub, Korrosionsprodukte, Dichtungsreste o.ä. zurücklassen). 
 
3.) Nur flachdichtende Verschraubungen mit zylindrischem  
 G1/4“-Gewinde verwenden. Wenn Flachdichtungen nicht möglich  
 oder nur sehr schwierig dicht zu bekommen sind, Dichtung mit 
 Flächen – oder Gewindeklebern herstellen. 
 Zuleitungen zu Ventilen, Reglern oder Durchflussmessern niemals 
 mit Teflonband, Hanf o.ä. abdichten. 
 
4.) Sicherstellen, dass der angeschlossene Verbraucher sauber ist!   
 (keine Späne, Staub, Korrosionsprodukte, Dichtungsreste o.ä. zurücklassen). 
 



 
Bedienungsanleitung 

EWS 

 
EWS_man_d.doc  Seite 3 

Einbau-Hinweise  
 
Die Einbaugehäuse sowie die verwendeten Fittings müssen absolut spanfrei, 
sauber und exakt entgratet sein. Aluminium-Gehäuse müssen unbedingt eloxiert 
werden. Schraubanschlüsse für Fittings müssen mit zylindrischen, nicht konischen 
Gewinden ausgestattet sein. Es dürfen nur axiale Flachdichtungen eingesetzt 
werden; niemals Gewinde-Dichtmittel (z.B. Loctite), Teflon-Band, Hanf o.ä. 
benutzen. 
 

Technische Daten, Artikelnummern und Zubehör 
 
Elektrische Daten 
 

Hilfsenergie  SVE1/x   24VDC +/- 10%, geglättet, max. 0,8 A 
    

Eingang  Ansteuersignal  ../B +/- 10 V an 100 kΩ  
     ../U 0...10 V  an 100 kΩ  
     ../I 0...20 mA an 500 Ω 
      potentialfrei, max. Spannung gegen  

Versorgungs-GND +/- 30 V 
 

 

Hysterese     ca. 1% FS 
 

Linearität     ca. 1% FS bezogen auf Ventilstellung 
 

Grenzfrequenz (-3dB, -90°)  bei ± 100% Ansteuerung: ca. 70 Hz  
             bei ± 50% Ansteuerung: ca. 110 Hz 

 

Schaltzeit     0 ↔ 100%: ca. 5 ms                                
      ± 100%: ca. 7ms 
 
Pneumatische Daten 
 

Durchfluss (voll geöffnet)   EWS 3/4  EWS 3/6 
6 bar --> 0 bar  700 Nl/min  1100 Nl/min 

 6 bar --> 5 bar  450 Nl/min  690 Nl/min 
 

Medium     saubere Druckluft, 5-µm gefiltert, ungeölt 
 

Betriebsdruck   
Vakuum bis 10 bar 

 

Leckage     < 1% vom Nenn-Durchfluss 
 

 
Umgebungsbedingungen 
 

Temperaturbereich    0 bis 50 °C 
 

rel. Luftfeuchtigkeit    max. 90% 
 

Einbaulage     beliebig  
 

Gewicht Patrone    ca. 0,14 kg ohne Kabel 
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Ventilelektronik SVE1/x: 
 
Elektronik in SMD-Bauweise eingebaut in einem metallischen 25-pin-SUB-D-Stecker mit 
den Aussen-Abmessungen 56 x 54 x 15 mm³;  Hilfsenergie 24 VDC; Verbindungskabel 
zur Ventil-Patrone ventilseitig steckbar, Kabellänge Standard 0,5 m, max. 2 m. 

EWS Ventilpatrone: 
 

    

Pneumatische Installation 
 
Die Ventile können beliebig pneumatisch verschaltet werden (s. untenstehende Tabelle).  
 

Die typischen Verschaltungsarten zum feinfühligen Be- und Entlüften eines Verbrauchers 
sind die Möglichkeiten I und II, wobei sich lediglich die Be- bzw. Entlüftungsrichtung in Ab-
hängigkeit zum Ansteuersignal umkehrt. Niedriges Ansteuersignal verbindet immer die 
Anschlüsse 1 und 2, hohes Ansteuersignal die Anschlüsse 2 und 3. Die Ver-
schaltungsarten III und IV gestatten das feinfühlige Be- und Entlüften zweier 
Verbraucheranschlüsse mit nur einem Servoventil. 
 
Die Querschnitte der zu- und abführenden Druckluftleitungen sollten einen Innendurch-
messer von mindestens der Nennweite der Ventile (4 bzw. 6 mm) haben. Die Länge der 
Leitungen ist möglichst kurz zu halten, zwischen Ventil-Ausgang und Last in der Regel 
nicht länger als 2 m. 
 

Option .../B  -10 V    ⋅⋅⋅   0 V   ⋅⋅⋅  +10 V 
Option .../U  0 V       ⋅⋅⋅  +5 V   ⋅⋅⋅  +10 V 
Option .../I  0 mA    ⋅⋅⋅ 10 mA ⋅⋅⋅  20 mA 
Anschluss       1      ⋅⋅⋅     2      ⋅⋅⋅     3 

I P A R 
II R A P 
III A P B 
IV A R B 
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Elektrische Installation 
 
Ventil-Elektronik SVE1/x 

 

 

Pin Funktion 
7 Hilfsenergie: +24 VDC 
13 Hilfsenergie: GND 
14 Eingang Sollwert - 
15 Eingang Sollwert + gegen Pin 14: 

 SVE1/B:  +/- 10 V 
 SVE1/U:  0...10 V 
 SVE1/I:  0...20 mA 

25 Eingang Inhibit: 24 VDC gegen Pin 13 
  (schaltet Ventil inaktiv) 

6, 8 internes Bezugspotential 
niemals mit anderen GNDs 
verbinden! 

1 Messpunkt Motor-Spannung 
 +/- 10 V gegen Pin 6 

24 Messpunkt Schieber-Position 
 +/- 1 V gegen Pin 6  

 
 

Abmessungen der EWS-Patrone  
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Abmessungen der Ventilpatronenaufnahme 

 
Abmessungen des Ventilgehäuses VG6: 
Anschluss-Block mit G1/4-Gewindebohrungen,  Material: Aluminium schwarz eloxiert: 

 
 

Die für den Einbau der Ventil-Patrone in einen Antrieb oder ein Anschluss-Gehäuse 
relevanten Abmessungen sind oben dargestellt. Im Einbau-Maßbild sind drei 
Möglichkeiten für die pneumatischen Anschlüsse gezeigt; es ist darauf zu achten, dass 
die engsten Strömungsquerschnitte die Nennweite der Ventile nicht unterschreiten: bei 
EWS 3/6 mindestens ca. 30 mm², bei EWS 3/4 mindestens ca. 15 mm².  
Um eine Beschädigung der O-Ringe beim Einsetzen der Patrone in die Aufnahme zu 
vermeiden, sind Hinterschnitte (im Maß-Bild ø26) vorzusehen, die Innenkanten müssen 
Fasen aufweisen. Der Einbauraum muss zudem an beiden Stirnseiten entlüftet werden, 
da die Ventile konstruktionsbedingt Leckage aufweisen.   
Auf die eingesetzte Patrone dürfen keine Biegemomente einwirken. Bei Einbau bzw. 
Ausbau der Patrone ist darauf zu achten, dass die Patrone axial exakt geführt wird, um 
Beschädigungen an Patrone, O-Ringen oder Einbaugehäuse zu vermeiden.  
 


